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MISTRAL MDX 60Verkabelungs Übersicht

PINTHERM MISTRAL
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ESC

PinTherm Mistral
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MISTRAL MDX
INNENGERÄT AUßENGERÄT 1

(WÄRMEPUMPE)

MISTRAL MDX
AUßENGERÄT 2
(WÄRMEPUMPE)

MISTRAL MDX

Reparaturschalter zur Montage für die Außeneinheit (Wärmepumpe)

3~400V+N+PE1~230V+N+PE 3~400V+N+PE
Einspeisung
Sicherung 

bauseits - C25A

Einspeisung
Sicherung 

bauseits - B16A

Kabel W10
2x0,8mm²
abgeschirmtes
kabel Kabel W8

7x (230V, inkl. Erde)

Kabel W9
4x abgeschirmtes kabel

Kabel W11
2x 230V

Kabel W7
4x (230V, inkl. Erde)

Kabel W2
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W1
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W5
3x (1~230V+N+PE)

Kabel W3
5x (3~400V+N+PE)

Kabel W4
5x (3~400V+N+PE)Kabel W6

4x (230V, inkl. Erde)
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